V4=

keur

Ehend door de federale overheld
Rapportnummer: RAP.1355.004.21479531.REV0

Keuringsrapport
elektrische installatie

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie ~ Baron Ruzettelaan 30, 8310 Brugge
Naam eigenaar  Tack -Bertin

Adres eigenaar  idem,

Type object eengezinswoning

EAN-code niet beschikbaar

Aard installatie nieuw

Doel onderzoek  gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname

Het onderzoek is verricht op 19/05/2021 volgens hoofdstuk / afdeling 6.4 van Boek 1 inzake de installaties op
laagspanning en op zeer lage spanning.

Installatiegegevens
Spanning (V) 3 x 230 (3f) In hoofdschakelaar (A) 40
Type elektrode pen Al differentiéle schakelaar(s) (mA) 300 en 30
@ voedingsleiding (mm2) 10 Aantal verdeelborden 2
In hoofdbeveiliging (A) 40 Aantal stroombanen per verdeelbord 13en6
Metingen
' Ra/Zs (Q) 19,24 / Werking differentiéle schakelaar(s) goed
- Continuiteitsmeting goed Isolatieweerstand van de installatie (MQ) 20,5
Inbreuken
! 1. nihil

ADS: Automatische differentiéle schakelaar 3
Opmerking; Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zin niet losgemaakL Indien
tijdens de keuring de schema’s ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen

! Voor de omschrijving van de insialiatie zie schema’'s;
' De eigenaar verkiaart dat de fed-strip in de douche minimum IPX4 is.

Besluit

¢ De installatie is corform Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

! De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleefd.

' De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 19/5/2046, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging

* of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 19/5/2021
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